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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 6623/0425 от 30.05.2025 г.  

 

 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «Многофункциональный центр стандар-

тизации». Адрес: 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 3, по-

мещ. 4а/3/2. ОГРН 1247700574912 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХСТ" 

Адрес места нахождения: 347930, Россия, Ростовская область, г Таганрог, пер 19-

Й, д. 107 

Наименование продукции: Клапаны пылегазовоздухопроводов (класс герметичности АА) 

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХСТ" 

Адрес места нахождения: 347930, Россия, Ростовская область, г Таганрог, пер 19-Й, 

д. 107 

Технический регламент норма-

тивные документы, устанавлива-

ющие требования к продукции 

ТУ 28.14.11-001-68759713-2024 

Испытано согласно требованиям: ТУ 28.14.11-001-68759713-2024 

 

  



Страница 2 из 2 к ПИ № 6623/0425 от 30.05.2025 г. 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  

№ пункта 

НД 
Требования НД 

НД на 

метод 
Контролируемые параметры 

Результат испыта-

ний 
Вывод 

ТУ, п. 4.9 
Проверка герметич-

ности клапана 

ПМ, 

разд. 5 

Проверка герметичности клапана прово-

дится при нагнетании давления до клапана 

20 кПа, с последующим контролем его по-

нижения в течение 60 минут. 

Клапан со 100% 

герметичностью 

(класс герметично-

сти АА) 

Выдержал 

испытание 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Испытанный образец соответствует требованиям ТУ 28.14.11-001-68759713-2024 в части проверки 

герметичности. Протокол распространяется только на отобранный образец. 
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